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示意圖十一 地區音響停止轉移裝置 

 

七、R型火警受信總機再鳴動之改善，得依下列方法之一辦理： 

（一）調整軟體設定：指該受信總機已具有再鳴動功能，僅需更改

設定為再鳴動狀態。 

（二）更換控制元件： 

1. 更換火警受信總機之控制元件，如示意圖十二。 

2. 進行軟體設定。 

（三）如地區音響停止開關未設有預先關閉之功能，且每一火警分

區能發出二個以上火災信號者，得視為已改善完畢。 

 

示意圖十二 更換控制元件 

 

八、火警受信總機改善完成後，應進行性能檢查之火災表示及回路

導通測試，並將改善方式、測試結果與再鳴動時間登載火警自

動警報設備檢查表之備註欄。 

 

九、火警受信總機改善後，其額定電壓不得超過原範圍，且不得發

生功能異常之情形。 

 


