
復氣作業流程圖 
附件一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高、中壓管線及整壓設備復氣作

業由供應課依相關程序處理。 

低壓管線復氣作業由修護課

及搶修課依相關程序處理。 

須經嚴密之儀器或非破壞性檢

測合格後方可恢復供氣。 

因緊急事故關閉氣源，搶修

施工完畢 

開啟氣源 

實施高、中壓管線及

整壓設備復氣作業 

實施低壓管線復氣作業 

用戶端排氣作業 

恢復正常供氣 

開啟用戶端表外管，尋覓

適當位置排氣。 

使用緊急車廣播系統，沿

前控制關閉氣源之區域巡

迴廣播告知。 


