附表三 營業場所室內空氣品質標準
	項目
	標準
	說明

	二氧化碳

（CO2)
	短時間測定之濃度，不 得 超 過
1500 ppm（0.15％）。


	一、短時間測定係指測定時間為15分鐘以內。

二、參考國外規範：

1.美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）：超過1000 ppm表示室內空氣品質不佳。

2.英國對學校的規範：1500 ppm（一整天上課時間的平均值，如9：00～15：30）。

3.日本娛樂業（電影院、劇院）空氣中二氧化碳濃度不超過1500 ppm。

4.美國勞工部職業暴露濃度標準：5000 ppm（8小時平均值）。

三、行政院環境保護署室內空氣品質建議值

1.第1類場所（特別需求場所）：600 ppm（8小時平均值）。

2.第2類場所（一般公共場所）：1000 ppm（8小時平均值）。


